PLANIMETRIA ZONA FERROVIA 1-2

COLLAUDO N°4
ZONA FERROVIA 1

COLLAUDO N°6
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Valvola a farfalla VF8/1
a chiusura lenta
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Valvola a farfalla VF8/3
a chiusura lenta
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ZONA FERROVIA 2

PLANIMETRIA ZONA MIRANESE

Valvola a farfalla VF7/1
a chiusura lenta

Valvola a farfalla VF7/3
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a chiusura lenta
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NUOVO idrante UNI 70

Valvola a farfalla VF7/3
a chiusura lenta

idrante UNI 70

idrante UNI 70

DIREZIONE MILANO

Valvola a farfalla VF8/2
a chiusura lenta

MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLA TUBAZIONE DI BYPASS, MEDIANTE

\X‘

MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLA TUBAZIONE DI BYPASS, MEDIANTE
L'ELIMINAZIONE DELL'ISOLAMENTO, LA
NUOVA VERNICIATURA PROTETTIVA E LA

POSA DI UN NUOVO ISOLAMENTO CON
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

\X‘

L'ELIMINAZIONE DELL'ISOLAMENTO, LA
NUOVA VERNICIATURA PROTETTIVA E LA

POSA DI UN NUOVO ISOLAMENTO CON
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

Valvola a farfalla VF8/4
a chiusura lenta
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Valvola a farfalla VF7/2
a chiusura lenta
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Valvola a farfalla VF7/4
a chiusura lenta

PLANIMETRIA ZONA ROTATORIA MIRANESE
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Valvola a farfalla VF7/4
a chiusura lenta
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idrante UNI 70

NUOVO idrante UNI 70

idrante UNI 70

Valvola a farfalla VF8/3
a chiusura lenta

idrante UNI 70
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idrante UNI 70

Valvola a farfalla VF7/5
Valvola a farfalla VF6

NUOVO idrante UNI 70

DIREZIONE MILANO

N

MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE

DELLA TUBAZIONE DI BYPASS, MEDIANTE
L'ELIMINAZIONE DELL'ISOLAMENTO, LA

idrante UNI 70
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Valvola a farfalla VF7/6

idrante UNI 70

NUOVA VERNICIATURA PROTETTIVA E LA

POSA DI UN NUOVO ISOLAMENTO CON
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

ATTRAVERSAMENTO
IN VIADOTTO
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Valvola a farfalla VF8/4
a chiusura lenta

idrante UNI 70
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idrante UNI 70
NUOVO idrante UNI 70

idrante UNI 70
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idrante UNI 70

idrante UNI 70
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Valvola a farfalla VF7

idrante UNI 70

idrante UNI 70

LEGENDA SIMBOL]

s & 1 50 o

tubazione antincendio DN150 in esterno

(realizzazione con staffaggio a passerella)
s B 1 50| Dol

tubazione antincendio DN150 interrata
rivestimento in feltro catramato

tubazione antincendio DN150

interrata
(realizzato con perforazione teleguidata)
Y 10—

tubazione antincendio DN150

in esterno
(realizzazione con staffaggio a muro)

tubazione antincendio DN150 in esterno
in accigio zincato con giunzioni flangiate, UNI 8863 serie media

(realizzazione con staffaggio su viadotto e su basamento)

tubazione antincendio DN150 interrata

in polietilene @160 PN16 o accigio nero DN150 catramato
(posa interrata su scavo)
compensatori

angolare

punto fisso

idrante UNI 70
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idrante DN 80 UNI 70 ©
Esistenti, da riqualificare

idrante UNI 70

idrante UNI70
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Posizione

Numerazione
carreggiata Ovest

Carreggiata est

Numero sequenziale

idrante UNI70
LO)]
idrante UNI 70 1

Posizione

idrante DN 80 UNI
idrante UNI 70 di nuova
NUOVO idrante UNI 70

70
installazione

Numerazione
carreggiata Ovest

Carreggiata est

Numero sequenziale

i

idrante sottosuolo

idrante SOTTOSUOLO
di nuova
NUOVO idrante UNI 70

idrante sottosuolo
5 —
installazione

idrante UNI 70

\

Posizione

Numerazione

carreggiata Ovest
Carreggiata est

Numero sequenziale

idrante UNI 70
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Valvola a farfalla VF7/1
a chiusura lenta
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