
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI DI IMPIANTO E ANALISI DELLO STATO CONSERVATIVO

i codici identificativi dei componenti di impianto in tabella sono riportati negli schemi planimetrici e negli schemi funzionali di impianto al fine di indicare il posizionamento di ciascun

componente

LEGENDA

le caratteristiche tecniche dei componenti sono riportate in tabella

Unità pensile a parete tipo split

Unità interna ad espansione diretta ad armadio

Riscaldatore elettrico

Scaldacqua elettrico

Bocchetta di ripresa in alluminio a controsoffitto

Bocchetta di mandata in alluminio a controsoffitto

Estrattore da parete con temporizzatore

B

Termostato di zonaT

Unità da terra tipo fancoil

Unità da terra tipo fancoil con mandata a h: 2,20 m

Bocchetta di mandata in alluminio a parete

Estrattore a controsoffitto

Radiatore

Bocchetta di ripresa in alluminio a parete

Quadro elettrico

Unità da terra tipo split idronico

Unità da controsoffitto tipo fancoil

Unità da controsoffitto tipo fancoil

Unità incassata a pavimento tipo fancoil

Bocchetta di mandata in alluminio a controsoffitto

Bocchetta di mandata a controsoffitto

Termoarredo elettrico

RH

Umidificatore ad acqua atomizzata

Pianta piano terra - edificio stazione

scala 1:50

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE TERMICHE

locale quadriimpianti speciali Gruppo Elettrogeno

locale enel
locale misure

prelievo

pranzo - ristoro

locale mcs

disbrigo

Locale Ausiliari

anti

wc spogliatoio

box trasformatore

wc disabili

intracom

anti

wc

Pianta piano terra - cabine di esazione

scala 1:50

Pianta copertura - edificio stazione

scala 1:50

Pianta piano terra - edificio di stazione

scala 1:100

Pianta piano terra - cabine di esazione

scala 1:100

sala conta

locale pulizie

accesso linee di esazione

Pianta piano interrato - tunnel di accesso alle cabine di esazione

scala 1:50

Pianta piano copertura - cabine di esazione

scala 1:50

Pianta copertura - edificio stazione

scala 1:50

Pianta piano terra - edificio stazione

scala 1:50

locale quadriimpianti speciali Gruppo Elettrogeno

locale enel
locale misure

prelievo

pranzo - ristoro

locale mcs

disbrigo

Locale Ausiliari

anti

wc spogliatoio

box trasformatore

wc disabili

intracom

anti

wc

sala conta

locale pulizie

accesso linee di esazione

B B
B

RD03

B 01

RD02

RD01

S 01

UE01

UE01

UE01

Pianta piano terra - cabine di esazione

scala 1:50

Pianta piano interrato - tunnel di accesso alle cabine di esazione

scala 1:50

Pianta piano copertura - cabine di esazione

scala 1:50

Collettore:

-UTA 01

-UTA 2/3

-Uffici

Collettore:

-UTA 01

-UTA 2/3

-Uffici

Caldo da C01

(Cavedio tecnico)

Freddo da C01

(Cavedio tecnico)

Trattamento acqua

RH

RH

Acc 01

Vasi d'espansione

Mandata

alla cabina

Ripresa

dalla cabina

Mandata

alla cabina

Ripresa

dalla cabina

UTA02

FC 03

UE03

Quadri elettrici

RD02

ZT05

sup.netta

16,06 mq

ZT01

sup.netta

18,69 mq

ZT02

sup.netta

12,48 mq

ZT03

sup.netta

12,48 mq

ZT04

sup.netta

11,44 mq

ZT06

sup.netta

5,67 mq

ZT07

sup.netta

3,13 mq

ZT08

sup.netta

5,99 mq

ZT09

sup.netta

3,29 mq

ZT11

sup.netta

22,34 mq

ZT10

sup.netta

28,80 mq

ZT12

sup.netta

9,13 mq

ZT13

sup.netta

9,13 mq

anti

FC02

FC02

FC02

FC02

FC02

S 01

S 01

S 02

B 01

B 01

Acc 01

Pendenza falda

Pendenza 0.5% Pendenza 0.5%

REC

Copertura cavedio tecnico

REG

RH

Ad Acc 01

Ad Acc 02

Da Acc 01

Da Acc 02

UTA01

C01

UE02

FC 01
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